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(57)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Starten
einer Dampfturbinenanlage (1b), die wenigstens eine
Dampfturbine (20a, 20b, 20c) und wenigstens eine
Dampferzeugungsanlage (30b, 30, 44, 46, 52, 50) zum
Erzeugen von die Dampfturbine (20a, 20b, 20c) antrei-
benden Dampfaufweist, wobei die Dampfturbinenanlage
(1b) zumindest ein Bezugs-Bauteil aufweist, das zu ei-
nem Startzeitpunkt eine Ausgangstemperatur von gro-
Rerals 250°C aufweist, wobei die Temperatur des Damp-
fes und des Bezugs-Bauteils fortlaufend gemessen wird,

FIG 2

wobei das Bezugs-Bauteil der Dampfturbineanlage (1b)
ab dem Startzeitpunkt mit Dampf beaufschlagt wird. Die
Starttemperatur des Dampfes ist hierbei niedriger als die
Temperatur des Bezugs-Bauteils und die Temperatur
des Dampfes wird mit einem Start- Transienten erhéht
und die Starttemperatur wird derart gewahlt, dass die
Temperaturdnderung pro Zeiteinheit des Bezugs-Bau-
teils unter einem vorgegebenen Grenzwert liegt. Die
Temperatur des Bezugs-Bauteils wird zunachst niedriger
bis ein Minimum erreicht wird und anschlie3end héher.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Starten
einer Dampfturbinenanlage, die wenigstens eine Dampf-
turbine und wenigstens eine Dampferzeugungsanlage
zum Erzeugen von die Dampfturbine antreibendem
Dampf aufweist, wobei die Dampfturbinenanlage zumin-
dest ein Bezugs-Bauteil aufweist, das zu einem Start-
zeitpunkt eine Ausgangtemperatur von gréRer 250°C
aufweist, wobei die Temperatur des Dampfes und des
Bezugs-Bauteils fortlaufend gemessen wird, wobei das
Bezugs-Bauteil der Dampfturbinenanlage ab dem Start-
zeitpunkt mit Dampf beaufschlagt wird.

[0002] Zum Starten einer Dampfturbinenanlage wird
Ublicherweise der in einem Abhitzedampferzeuger er-
zeugte Dampf zunéachst nicht dem Dampfturbinenteil ei-
ner Dampfturbinenanlage zugefihrt, sondern tiber Um-
leitstationen an der Turbine vorbeigefuhrt und direkt ei-
nem Kondensator zugefuhrt, welcher den Dampf zu
Wasser kondensiert. Das Kondensat wird dann wieder
als Speisewasser dem Dampferzeuger zugefiihrt oder
Uber ein Dach abgeblasen, falls keine Umleitstation vor-
handenist. Erst dann, wenn bestimmte Dampfparameter
in den Dampfleitungen des Wasser-Dampfkreislaufes
bzw. in den zu dem Turbinenteil der Dampfturbinenan-
lage fuhrenden Dampfleitungen, beispielsweise be-
stimmte Dampfdriicke und -temperaturen, eingehalten
sind, wird die Dampfturbine zugeschaltet. Das Einhalten
dieser Dampfparameter soll mégliche Spannungen in
dickwandigen Bauteilen auf einem niedrigen Niveau hal-
ten und unzulassige Relativdehnungen vermeiden.
[0003] Wenn eine Dampfturbine Uber eine gewisse
Zeit bei Betriebstemperaturen beansprucht wird, weisen
die dickwandigen Bauteile der Dampfturbine nach
Nachtstillstdnden oder auch nach Wochenendstillstan-
den noch hohe Ausgangstemperaturen auf. Dickwandi-
ge Bauteile sind hierbei z. B. ein Ventilgehause oder ein
Hochdruck-Teilturbinen-Geh&ause oder eine Hochdruck-
bzw. Mitteldruckwelle. Nach Nachtstillstdénden, die etwa
8 Stunden dauern bzw. Wochenendstillstanden, die etwa
48 Stunden dauern, liegen die Ausgangstemperaturen
typischerweise zwischen 300° und 500°C.

[0004] Wenn die dickwandigen Bauteile einer Dampf-
turbinenanlage nach einem HeilRstart bzw. einem
Warmstart, d.h. nach einem Nachtstillstand bzw. einem
Wochenendstillstand, mit dem ersten zur Verfiigung ste-
henden Dampf, den der Dampferzeuger bzw. Kessel lie-
fert, beaufschlagt wird, besteht die Gefahr, dass die dick-
wandigen Bauteile zu schnell abgekihlt werden, da in
der Regel der erste Dampf eine vergleichsweise niedrige
Temperatur gegeniiber dem dickwandigen Bauteil auf-
weist.

[0005] Ausdengrof3en Temperaturunterschieden zwi-
schen dem Dampf und den dickwandigen Bauteilen kén-
nen sehr grofRe thermische Spannungen entstehen, die
zu einer Ermiidung des Materials und dadurch zu einer
Verkirzung der Lebensdauer fihrt.

[0006] Zudem kdnnen zwischen der Welle und dem
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Gehdause unzulassig hohe Relativdehnungen auftreten,
die zu einer Spieltberdriickung fiihren kdnnen.

[0007] Um das Risiko von zu grofRen Temperaturun-
terschieden zwischen dem Dampfund den dickwandigen
Bauteilen, die zu grof3en thermischen Spannungen fuh-
ren, gering zu halten, werden derzeit in einer Dampftur-
binenanlage die Stellventile so lange geschlossen ge-
halten, bis der Dampferzeuger bzw. Kessel Dampf mit
entsprechend hoher Temperatur liefert. Diese Tempera-
turen liegen in etwa 50°C Uber einer Ausgangstempera-
tureinzelner dickwandiger Bauteile. Als Nachteil wird hier
die lange Wartezeit bis zur Verfugbarkeit der Dampftur-
binenanlage angesehen.

[0008] AufgabederErfindungistes, ein Verfahrenzum
Starten einer Dampfturbinenanlage der eingangs ge-
nannten Art anzugeben, das zu einer schnellen Verflug-
barkeit der Dampfturbinenanlage fuhrt.

[0009] Gelbst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
zum Starten einer Dampfturbinenanlage, die wenigstens
eine Dampfturbine und wenigstens eine Dampferzeu-
gungsanlage zum Erzeugen von die Dampfturbine an-
treibendem Dampf aufweist, wobei die Dampfturbinen-
anlage zumindest ein Bezugs-Bauteil aufweist, das zu
einem Startzeitpunkt eine Ausgangstemperatur von gro-
Rerals 250°C aufweist, wobei die Temperatur des Damp-
fes und des Bezugs-Bauteils fortlaufend gemessen wird,
wobei das Bezugs-Bauteil der Dampfturbinenanlage ab
dem Startzeitpunkt mit Dampf beaufschlagt wird, wobei
die Starttemperatur des Dampfes niedriger ist als die
Temperatur des Bezugs-Bauteils und die Temperatur
des Dampfes mit einem Start-Transienten erhdht wird
und die Starttemperatur und der Start-Transienten derart
gewahlt werden, dass die Temperaturanderung pro Zeit-
einheit des Bezugs-Bauteils unter einem vorgegebenen
Grenzwert liegt, wobei die Temperatur des Bezugs-Bau-
teils zunéchst niedriger wird bis ein Minimum erreicht
wird und anschlieBend hoher wird. Die Temperaturan-
derung pro Zeiteinheit des Bezug-Bauteils liegt hierbei
bei Werten gréRer oder gleich 5K/min.

[0010] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass die dickwandigen Bauteile einer Dampfturbinenan-
lage trotz der im Vergleich zur Temperatur des Dampfes
hohen Ausgangstemperaturen mit dem Dampf beauf-
schlagt werden kann, dessen Temperatur unter der Aus-
gangstemperatur einzelner Bezugs-Bauteile liegt. Die
Temperatur des Dampfes muss hierzu mit einem hinrei-
chenden Transienten erhoht werden, so dass die mittlere
integrale Temperatur der dickwandigen Bezugs-Bauteile
nur eine vernachlassigbar geringe Abkuhlung erfahren
unter einem Transienten ist eine Anderung, insbesonde-
re Temperaturdnderung pro Zeiteinheit zu verstehen
(°K/min). Wohingegen unter einem Gradienten eine An-
derung, insbesondere Temperaturanderung pro Weg-
strecke (°K/min) zu verstehen ist. Dadurch kénnen auch
Relativdehnungsprobleme ausgeschlossen werden. Die
Erfindung geht somit von der Erkenntnis aus, dass eine
sehrschnelle Startzeitder Dampfturbinenanlage méglich
ist, wenn auch das Erfordernis eines Dampfes aus dem
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Dampferzeuger bzw. Kessels der etwa 50 Kelvin Uiber
der Ausgangstemperatur der Bezugs-Bauteile liegt, ver-
zichtet wird und mit einem Dampf beaufschlagt wird, des-
sen Temperatur unter der Ausgangstemperatur der Be-
zugs-Bauteile liegt. Allerdings muss die Ausgangstem-
peratur des Dampfes nach Beaufschlagung der Bezugs-
Bauteile mit einem hinreichenden und geeigneten Start-
Gradienten gesteigert werden.

[0011] Ein zu niedriger Start-Gradient wiirde zu einer
zu geringen Erhdhung der Temperatur des Dampfes flh-
ren und dadurch besteht die Gefahr, dass sich die dick-
wandigen Bauteile zu sehr abkiihlen.

[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die
Temperatur des Bezugs-Bauteils an einer Oberflache
dessen gemessen, die dem Dampf zugewandt ist. Na-
turgemafl kuhlt ein Bezugs-Bauteil zunachst an der
Oberflache ab, und die weiter innen liegenden Bauteile
kiihlen vergleichsweise langsam ab. Dies fuhrt zu einem
Temperaturunterschied in der Dicke der Bezugs-Bautei-
le, die zu thermischen Spannungen fuhren kénnen. Da-
her ist es von Vorteil, wenn die Temperatur des Bauteils
direkt an der Oberflache gemessen wird, die dem Dampf
zugewandt ist.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird das Verfahren dahingehend erweitert, dass eine
weitere Temperatur an einer Stelle des Bezugs-Bauteils
gemessen wird, die dem Dampf abgewandt ist, wobei
die Ausgangstemperatur und der Start-Gradient derart
gewahlt werden, dass ein Temperaturunterschied zwi-
schen der Temperatur an der Oberflache und der weite-
ren Temperatur unter einem vorgegebenen Temperatur-
unterschiedsgrenzwert liegt.

[0014] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass gerade ein hoher Temperaturunterschied zwischen
der Temperatur der Oberflache eines Bezugs-Bauteils
und der Temperatur an einer benachbarten Stelle des
Bezugs-Bauteils schadlich ist. Mit der Messung von zwei
Temperaturen an einem Bezugs-Bauteil, wobei die eine
Temperatur an der Oberflache gemessen wird, die dem
Dampf zugewandt ist und die andere Temperatur an ei-
ner Stelle gemessen wird, die dem Dampf abgewandt
ist, besteht sofort die Mdglichkeit, den aufkommenden
Temperaturunterschied zu erfassen, um geeignete
MaRnahmen zu treffen, d.h. ggf. den Start- Transienten
des Dampfes anzupassen.

[0015] Idealerweise wird die weitere Temperatur an ei-
ner Oberflache des Bezugs-Bauteils gemessen, die der
vom Dampf beaufschlagten Oberflache gegenuberliegt.
[0016] Ineinerweiteren vorteilhaften Weitergestaltung
wird die weitere Temperatur im Wesentlichen in der Mitte
des Bezugs-Bauteils gemessen. Da die dickwandigen
Bezugs-Bauteile der Dampfturbinenanlage bei einer
Temperaturerh6hung sich relativ trdge verhalten, was
bedeutet, dass die Temperaturerhfhung in der Wand-
dickenrichtung sehr langsam erfolgt, ist es von Vorteil,
wenn die weitere Temperatur im wesentlichen in der Mit-
te des Bezugs-Bauteils gemessen wird. Dadurch ist eine
sehr frihe Uberwachung der Temperaturentwicklung der
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dickwandigen Bezugs-Bauteile mdglich.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird der StartTransient derart gewahlt, dass dessen Wert
bei gréRer oder gleich 5K/min liegt. Der Wert kann kon-
stant oder variabel sein. Dadurch ist es mdglich, mit re-
lativ einfachen verfahrenstechnischen Mitteln eine
Dampfturbinenanlage zu starten.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung wird die Temperatur des Dampfes nach
Erreichen eines Ubernahmegrenzwertes mit einem Fiih-
rungs-Gradienten erh6ht, wobei der Wert des Fuhrungs-
Gradienten niedriger ist als der Wert des Start-Gradien-
ten. Die Erfindung geht hierbei von dem Gedanken aus,
dass zunéchst ein im Vergleich zur Ausgangstemperatur
des Bezugs-Bauteils kiihlerer Dampf das Bezugs-Bauteil
beaufschlagt. Dies fuhrt zu einer Abkuhlung der dem
Dampf zugewandten Oberflache des Bezugs-Bauteils.
Die Starttemperatur des Dampfes darf hierbei nicht zu
niedrig gegenuber der Starttemperatur des Bezugs-Bau-
teils sein. Auch muss die Erhéhung der Temperatur des
Dampfes mit einem geeigneten Transienten erfolgen. Ei-
ne zu langsame Erhohung der Temperatur des Dampfes
fuhrt zu einer Schadigung der Bezugs-Bauteile. Das dick-
wandige Bezugs-Bauteil kiihlt sich zunéachst ab, bis die
Temperatur des Bezugs-Bauteils ein Minimum erreicht.
Nach Erreichen dieses Minimums erhoéht sich die Tem-
peratur des Bezugs-Bauteils. Die Temperatur des Damp-
fes wird anschlieBend mit dem Start- Transienten bis zu
einem Ubernahmegrenzwert erhéht. Nach Erreichen des
Ubernahmegrenzwertes wird die Temperatur des Damp-
fes mit einem Fuhrungs- Transienten weiter erhdht, wo-
bei der Wert des Fuhrungs- Transienten niedriger ist als
der Wert des Start-Transienten. Eine zu schnelle Erh6-
hung der Temperatur des Dampfes wirde dazu fihren,
dass sich die dem Dampf zugewandten Oberflache ge-
geniiber der dem Dampf abgewandten Oberflache des
Bezugs-Bauteils zu schnell erwéarmt und dadurch zu ei-
nem zu groRen Temperaturunterschied zwischen der
Oberflache, die dem Dampf zugewandt ist und der Ober-
flache, die dem Dampf abgewandt ist, fihrt. Dies fuhrt
zu unterwiinschten Schadigungen des Bezugs-Bauteils.
Durch die Wahl eines geeigneten Fiihrungs- Transien-
ten, der niedriger sein muss als der Start- Transienten,
ist eine Entwicklung eines zu grof3en Temperaturunter-
schiedes zwischen der dem Dampf zugewandten Seite
und der dem Dampf abgewandten Seite verhindert.
[0019] Ineinerweiteren vorteilhaften Weiterbildung er-
folgt die Anderung der Temperatur des Dampfes durch
externe Wassereinspritzung. Dadurch ist eine ver-
gleichsweise einfache Mdglichkeit gegeben, den Tran-
sienten der Temperaturerh6hung zu beeinflussen.
[0020] Vorteilhafterweise liegen die Ausgangstempe-
raturen der Bezugs-Bauteile zwischen 300° bis 450°C.
Vorteilhafterweise liegt die Starttemperatur des Dampfes
bis zu 150°C unter der Ausgangstemperatur. In einer vor-
teilhaften Weiterbildung liegt der Wert des Start- Tran-
sienten grof3er oder gleich 5 Kelvin pro Minute, insbe-
sondere liegt er bei 13 Kelvin pro Minute. Nach einer
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weiteren vorteilhaften Weiterbildung liegt der Wert des
Fihrungs- Transienten zwischen 0 und 15 Kelvin pro Mi-
nute, insbesondere liegtder Wert bei 1 Kelvin pro Minute.
Die Erfinder haben erkannt, dass diese Werte im heuti-
gen Dampfturbinenbau geeignet sind, um das weiter
oben beschriebene Verfahren auszufihren.

[0021] AnhandderBeschreibungund der Figuren wer-
den Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung beschrieben.
Dabei haben mit denselben Bezugszeichen versehene
Komponenten die gleiche Funktionsweise.

[0022] Es zeigen

Figur 1  eine schematische Darstellung einer Gas-
und Dampfturbinenanlage,

Figur 2  eine grafische Darstellung der Temperaturer-
héhungen,

Figur 3  eine zeitliche Entwicklung der Verfugbarkeits-
rate der Dampfturbine.

[0023] Die in Figur 1 schematisch dargestellte kombi-

nierte Gas- und Dampfturbinenanlage 1 umfasst eine
Gasturbinenanlage 1a sowie eine Dampfturbinenanlage
1b. Die Gasturbinenanlage 1a ist mit einer Gasturbine 2,
einem Verdichter 4 sowie wenigstens einer zwischen
dem Verdichter 4 und der Gasturbine 2 geschalteten
Brennkammer 6 ausgestattet. Mittels des Verdichters 4
wird Frischluft L angesaugt, verdichtet und {ber die
Frischluftleitung 8 einem oder mehreren Brennern der
Brennkammer 6 zugefiihrt. Die zugefiihrte Luft wird mit
Uber eine Brennstoffleitung 10 zugefiihrtem flissigen
oder gasformigen Brennstoff B gemischt und das Ge-
misch entzindet. Die dabei entstehenden Verbren-
nungsabgase bilden das Arbeitsmedium AM der Gastur-
binenanlage la, welches der Gasturbine 2 zugefuhrt
wird, wo es unter Entspannung Arbeit leistet und eine mit
der Gasturbine 2 gekoppelte Welle 14 antreibt. Die Welle
14 ist auBer mit der Gasturbine 2 auch mit dem Luftver-
dichter 4 sowie einem Generator 12 gekoppelt, um die-
sen anzutreiben. Das entspannte Arbeitsmedium AM
wird Uber eine Abgasleitung 34 an einen Abhitzedamp-
ferzeuger 30 der Dampfturbinenanlage 1b abgefihrt. Im
Abhitzedampferzeuger 30 wird das von der Gasturbine
1la mit einer Temperatur von ca. 500° bis 600°C ausge-
gebene Arbeitsmedium zum Erzeugen und Uberhitzen
von Dampf verwendet.

[0024] Die Dampfturbinenanlage 1b umfasst neben
dem Abhitzedampferzeuger 30, der insbesondere als
Zwangsdurchlaufsystem ausgebildet sein kann, eine
Dampfturbine 20 mit Turbinenstufen 20a, 20b, 20c und
einen Kondensator 26. Der Abhitzedampferzeuger 30
und der Kondensator 26 bilden zusammen mit Kon-
densatleitungen bzw. Speisewasserleitungen 35, 40 so-
wie mit Dampfleitungen 48, 53, 64, 70, 80, 100 ein
Dampfsystem, welches zusammen mit der Dampfturbine
20 einen Wasserdampfkreislauf bildet.

[0025] Wasser aus einem Speisewasserbehalter 38
wird mittels einer Speisewasserpumpe 42 einem Hoch-
druck-Vorwarmer 44, auch Economizer genannte, zuge-
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fuhrt und von dort an einen ausgangsseitig mit dem Eco-
nomizer 44 verbundenen, fur einen Durchlaufbetrieb
ausgelegten Verdampfer 46 weitergeleitet. Der Ver-
dampfer 46 ist seinerseits ausgangsseitig Uber eine
Dampfleitung 48, in die ein Wasserabscheider 50 ge-
schaltet ist, an einen Uberhitzer 52 angeschlossen. Uber
eine Dampfleitung 43 ist der Uberhitzer 52 ausgangssei-
tig mit dem Dampfeingang 54 der Hochdruckstufe 20a
der Dampfturbine 20 verbunden.

[0026] In der Hochdruckstufe 20a der Dampfturbine
20 treibt der vom Uberhitzer 52 (iberhitzte Dampf die
Dampfturbine an, bevor er (iber den Dampfausgang 56
der Hochdruckstufe 20a an einen Zwischenuberhitzer 58
weitergegeben wird.

[0027] Nach der Uberhitzung im Zwischeniiberhitzer
58 wird der Dampf tiber eine weitere Dampfleitung 81 an
den Dampfeingang 60 der Mitteldruckstufe 20b der
Dampfturbine 20 weitergeleitet, wo er die Turbine an-
treibt.

[0028] DerDampfausgang 62 der Mitteldruckstufe 20b
ist tiber eine Uberstrémleitung 64 mit dem Dampfeinlass
66 der Niederdruckstufe 20c der Dampfturbine 20 ver-
bunden. Nach dem Durchstromen der Niederdruckstufe
20c und den damit verbundenen Antrieben der Turbine
wird der abgekuhlte und entspannte Dampf Uber den
Dampfausgang 68 der Niederdruckstufe 20c an die
Dampfleitung 70 ausgegeben, die ihn zum Kondensator
26 fuhrt.

[0029] Der Kondensator 26 wandelt den eingehenden
Dampf in Kondensat um und gibt das Kondensat Uber
die Kondensatleitung 35 mittels einer Kondensatpumpe
36 an den Speisewasserbehdlter 38 weiter.

[0030] Neben den bereits genannten Elementen des
Wasser-Dampf-Kreislaufs umfasst dieser auRerdem ei-
ne Bypassleitung 100, die so genannte Hochdruckum-
leitung, die von der Dampfleitung 53 abzweigt, bevor die-
se den Dampfeinlass 54 der Hochdruckstufe 20a er-
reicht. Die Hochdruckumleitung 100 umgeht die Hoch-
druckstufe 20a und miundet in die Zuleitung 80 zum Zwi-
schenliberhitzer 58. Eine weitere Bypassleitung, die so
genannte Mitteldruckumleitung 200, zweigt von der
Dampfleitung 81, bevor diese in den Dampfeinlass 60
der Mitteldruckstufe 20b miindet. Die Mitteldruckumlei-
tung 200 umgeht sowohl die Mittedruckstufe 20b als auch
die Niederdruckstufe 20c und mindet in die zum Kon-
densator 26 fihrende Dampfleitung 70.

[0031] In die Hochdruckumleitung 100 und die Mittel-
druckumleitung 200 sind ein Absperrventil 102, 202 ein-
gebaut, mit welchen sie sich absperren lassen. Ebenso
befinden sich Absperrventile 104, 204 in der Dampflei-
tung 53 bzw. in der Dampfleitung 81, und zwar jeweils
zwischen dem Abzweigpunkt der Bypassleitung 100
bzw. 200 und dem Dampfeinlass 54 der Hochdruckstufe
20abzw. dem Dampfeinlass 60 der Mitteldruckstufe 20a.
[0032] Ein Absperrventil befindet sich in der Dampflei-
tung 53, und zwar zwischen dem Abzweigpunkt der By-
passleitung 100 und dem Dampfeinlass 54 der Hoch-
druckstufe 20a der Dampfturbine 20.
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[0033] Die Bypassleitung 100 und die Absperrventile
102, 104 dienen dazu, wahrend des Anfahrens der Gas-
und Dampfturbinenanlage 1 einen Teil des Dampfes zur
Umgehung der Dampfturbine 2 umzuleiten.

[0034] Zu Beginn des Verfahrens liegt die Dampftur-
binenanlage 1b in einem abgekihlten Zustand vor und
es soll ein Heil3- bzw. Warmstart durchgefihrt werden.
Unter einem HeiRRstart wird typischerweise ein Start nach
einem Nachtstillstand von etwa 8 Stunden bezeichnet,
wohingegen ein Start nach einem Wochenendstillstand
von etwa 48 Stunden als Warmstart bezeichnet wird. Die
dickwandigen Bauteile der Dampfturbine 1b weisen da-
bei noch hohe Ausgangstemperaturen von 300° bis ca.
500°C auf. Die dickwandigen Bauteile kénnen auch als
Bezugs-Bauteile bezeichnet werden. Dickwandige Bau-
teile sind hierbei z. B. Ventil- und Hochdruck-Gehéause,
Hochdruck- und Mitteldruck-Wellen. Es sind aber auch
andere dickwandige Bauteile denkbar.

[0035] Zumindest hat zu einem Startzeitpunkt das Be-
zugs-Bauteil eine Ausgangstemperatur von gro3er als
250°C. In einem Verfahrensschritt wird die Temperatur
des Dampfes und des Bezugs-Bauteils fortlaufend ge-
messen. Die Dampfturbinenanlage 1b wird ab einem
Startzeitpunkt mit Dampf beaufschlagt.

[0036] Die Starttemperatur des Dampfes ist dabei
niedriger als die Temperatur des Bezugs-Bauteils. Die
Temperatur des Dampfes wird anschlieRend mit einem
regelbaren Start- Transienten erhoht, wobei die Start-
temperatur und der Starttransient derart gewéhlt werden,
dass die Temperaturédnderung pro Zeiteinheit des Be-
zugs-Bauteils unter einem vorgegebenen Grenzwert
liegt, wobei die Temperatur des Bezugs-Bauteils zu-
nachst niedriger wird, bis ein Minimum erreicht ist und
anschlieRend hdher wird.

[0037] In der Figur 2 ist der Temperaturverlauf des
Dampfes 205 in Abh&angigkeit der Zeit dargestellt. Eben-
so ist der Temperaturverlauf an einer dem Dampf zuge-
wandten Oberflache 202 eines dickwandigen Bauteils
dargestellt. Ebenso dargestellt wird in Figur 2 eine mitt-
lere integrale Temperatur 204 des dickwandigen Bau-
teils.

[0038] Unter der mittleren integralen Temperatur 204
ist zum Beispiel die Temperatur gemeint, die im Wesent-
lichen in der Mitte des Bezugs-Bauteils herrscht.
[0039] Nach dem Startzeitpunkt 200 wird die Tempe-
ratur des Dampfes 205 mit einem Start- Transienten, der
wie in der in Figur 2 dargestellt, konstant ist, erhdht. Der
konstante StartTransient fihrt zu einem linearen Verlauf
der Temperatur bis zu einem Ubernahmegrenzwert 201.
Ab dem Ubernahmegrenzwert 201 erfolgt die Erhéhung
der Temperatur des Dampfes 205 mit einem Fiihrungs-
Transienten, der niedrigeristals der Wertdes Start- Tran-
sienten. Die Ausgangstemperatur des dickwandigen Be-
zugs-Bauteiles weist einen Wert von grof3er 250°C auf
und liegt in diesem Ausfiihrungsbeispiel bei ca. 500°C.
Durch die Beaufschlagung des dickwandigen Bauteils
mit Dampf, dessen Temperatur niedriger ist als die Tem-
peratur des dickwandigen Bauteiles, wird die Temperatur
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der Oberflache des dickwandigen Bauteils zunéchst
niedriger, bis ein Minimalwert 202 erreicht wird. Nach
diesem Minimum 202 wird die Temperatur des dickwan-
digen Bauteils héher und steigt vergleichsweise stark an
bis zu dem Zeitpunkt 206, bei dem die Temperatur des
Dampfes den Ubernahmegrenzwert erreicht und an-
schliefend mit dem Fihrungs- Transienten moderater
erhoht wird. Die Temperatur des Dampfes kann hierzu
durch Wassereinspritzung beeinflusst werden.

[0040] Die mittlere integrale Temperatur 204 des Be-
zugs-Bauteiles folgt prinzipiell ebenso dem Verlauf wie
die mit 203 bezeichnete Kurve des dickwandigen Bau-
teils. Zunéchst sinkt die Temperatur bis ein Minimalwert
204 erreichtwird. Anschliel3end steigt die Temperatur an.
[0041] InderFigur3istdie Verfugbarkeitbzw. Leistung
solch einer erfindungsgeméafRen Gas- und Dampfturbi-
nenanlage zu sehen. Die gepunktet dargestellten Kurven
zeigen den Verlauf einer herkdbmmlichen, gemaRd dem
Stand der Technik vorhandenen Gas- und Dampfturbi-
nenanlage. Die durchgezogenen Linien zeigen den Ver-
lauf einer Gas- und Dampfturbinenanlage, die mit dem
erfindungsgeméaRen Verfahren gestartet wurde. Auf der
X-Achse ist die Zeit aufgetragen und auf der Y-Achse die
Verfugbarkeit bzw. die Leistung der Dampfturbinenanla-
ge in Prozent. Die Kurven 300 und 301 zeigen den Ver-
lauf fur eine Gasturbinenanlage (CT = Combustion Tur-
bine) und die Kurven 400 und 401 zeigen den Verlauf fur
eine Dampfturbinenanlage (ST = Steam Turbine). Zu er-
kennen ist, dass bei einer herkdmmlichen Gas- und
Dampfturbinenanlage eine Verfiigbarkeit von 30% relativ
frih, aber eine 100%ige Verflgbarkeit erst nach einer
Zeit t1, die in dem ausgewahlten Beispiel bei ca. 50 Mi-
nuten liegt, erreichtwird. Bei der erfindungsgemafen An-
lage liegt eine Verfligbarkeit von ca. 30% ebenfalls relativ
frih vor, ndmlich zu einem Zeitpunkt t2, der bei ca. 10
Minuten liegt. Eine 100%ige Verfiigbarkeit liegt hier al-
lerdings schon nach einem Zeitpunkt t3 vor, der bei dem
ausgewahlten Beispiel bei ca. 30 Minuten liegt.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Starten einer Dampfturbinenanlage
(1b), die wenigstens eine Dampfturbine (20a, 20b,
20c) und wenigstens eine Dampferzeugungsanlage
(30b, 30, 44, 46, 52, 50) zum Erzeugen von die
Dampfturbine (20a, 20b, 20c) antreibendem Dampf
aufweist,
wobei die Dampfturbinenanlage (1b) zumindest ein
Bezugs-Bauteil aufweist, das zu einem Startzeit-
punkt eine Ausgangstemperatur von grol3er als
250°C aufweist,
wobei die Temperatur des Dampfes und des Be-
zugs-Bauteils fortlaufend gemessen wird,
wobei das Bezugs-Bauteil der Dampfturbinenanlage
(1b) ab dem Startzeitpunkt mit Dampf beaufschlagt
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Starttemperatur des Dampfes niedriger ist als die
Temperatur des Bezugs-Bauteils und

die Temperatur des Dampfes mit einem Start- Tran-
sienten erhéht wird und

die Starttemperatur und der Start- Transient derart
gewahlt werden, dass die Temperaturdnderung pro
Zeiteinheit des Bezugs-Bauteils unter einem vorge-
gebenen Grenzwert liegt,

wobei die Temperatur des Bezugs-Bauteils zu-
nachst niedriger wird bis ein Minimum erreicht wird
und anschlief3end héher wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem die Temperatur des Bezugs-Bauteils an
dessen Oberflache gemessen wird, die dem Dampf
zugewandt ist.

Verfahren nach Anspruch 2,

bei dem eine weitere Temperatur an einer Stelle des
Bezugs-Bauteil gemessen wird, die dem Dampf ab-
gewandt ist,

wobei die Starttemperatur und der Start- Transient
derart gewahlt werden, dass ein Temperatur-Unter-
schied zwischen der Temperatur an der Oberflache
und der weiteren Temperatur unter einem vorgege-
benen Temperaturunterschiedsgrenzwert liegt.

Verfahren nach Anspruch 3,

bei dem die weitere Temperatur an einer Oberflache
des Bezugs-Bauteils gemessen wird, die der vom
Dampf beaufschlagten Oberflache gegeniber liegt.

Verfahren nach Anspruch 3,

bei dem die weitere Temperatur im Wesentlichen in
der Mitte der Dicke des Bezugs-Bauteils gemessen
wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che,
bei dem der Start- Transient konstant ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

bei dem die Temperatur des Dampfes nach Errei-
chen eines Ubernahmegrenzwertes (201) mit einem
Fuhrungs- Transienten erhéht wird,

wobei der Wert des Filhrungs- Transienten niedriger
ist als der Wert des Start- Transienten.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che,

bei dem die Anderung der Temperatur des Dampfes
durch externe Wassereinspritzung erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che,

bei dem die Ausgangstemperaturen der Bauteile
zwischen 300°C bis 400°C liegen.
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10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, bei dem die Start-Temperatur des Dampfes bis
zu 150 K unter der Ausgangstemperatur liegt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, bei dem der Start- Transient Werte grol3er oder
gleich 5 K/min, insbesondere 13 K/min, annimmt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, bei dem der Fihrungs- Transient Werte zwi-
schen 0 und 15 K/min, insbesondere 1 K/min, an-
nimmt.
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